Technische Anschlussbedingungen flr den Versorgungsbereich Schonberg

Schaltschema

Die Verschaltungen und Liefergrenzen kénnen abhangig vom jeweiligen Anlagenaufbau va-
riieren. Die Anschlussplanung sollte in jedem Fall zwischen einer Fachfirma fur Heizungsbau

Primarseite, Hausanschluss,
Errichtung/Anderung/Erweiterung durch FVU

und dem Fernwarmeversorgungsunternehmen (FVU) abgestimmt werden.
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gemal 5.2.11) (2)

Regler:

Sandardaushihrung mit bs zu max 2 Boiler,

1 diredcen Heizkreis und 1 gemischien Heizkes
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unter Einhaltung der TAB des
FVU zu berucksichtigen.

Kundeninterne Warmeverteilung
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